
16 módulos
8,72 kWp

Vmax=668,80 V
Imax=13,04 A

GENERADOR 
FOTOVOLTAICO
AGRUPACIÓN 3

192 uds. MÓDULOS 545 Wp

GENERADOR 
FOTOVOLTAICO
AGRUPACIÓN 1

208 uds. MÓDULOS 545 Wp

INVERSOR 
FOTOVOLTAICO Nº3

AGRUPACIÓN 3
192 uds. MÓDULOS 535 Wp

INVERSOR 
FOTOVOLTAICO Nº1

AGRUPACIÓN 1
208 uds. MÓDULOS 535 Wp

INVERSOR 
FOTOVOLTAICO Nº4

AGRUPACIÓN 4
192 uds. MÓDULOS 535 Wp

INVERSOR 
FOTOVOLTAICO Nº2

AGRUPACIÓN 2
208 uds. MÓDULOS 535 Wp

STRING 3.1
CONDUCTORES: H1Z2Z2-K
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2x10 mm² 
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STRING 1.13
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CAJA DE PROTECCIONES
EN C.C. Nº1 

INT. SECCIONADOR
In = 16 A

2xFUSIBLES
20 A

PROTECCIONES POR 
LÍNEA (TOTAL 13 UDS.)

CAJA DE PROTECCIONES
EN C.C. Nº3

INT. SECCIONADOR
In = 16 A

2xFUSIBLES
20 A

PROTECCIONES POR 
LÍNEA (TOTAL 12 UDS.)

GENERADOR 
FOTOVOLTAICO
AGRUPACIÓN 4

192 uds. MÓDULOS 545 Wp

GENERADOR 
FOTOVOLTAICO
AGRUPACIÓN 2

208 uds. MÓDULOS 545 Wp

STRING 4.1
CONDUCTORES: H1Z2Z2-K
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INT. SECCIONADOR
In = 16 A

2xFUSIBLES
20 A

PROTECCIONES POR 
LÍNEA (TOTAL 12 UDS.)

INT. AUTOMÁTICO IV
In = 160 A
Ireg = 160 A
RELE Y TRANSF.
DIF = 30 mA, AC

INT. SECCIONADOR
In = 630 A

LIMT. SOBRETENSIÓN
Up = 1,2 kV
Imax = 40 kA

CAJA DE PROTECCIONES
EN C.A. (BAJA TENSIÓN)
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SECC. RHZ1 - 18/30
3x240 mm² Al

RHZ1 - 18/30
3x240 mm² Al

LA-56RHZ1 - 18/30
3x240 mm² Al

PAT DE SERVICIO
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INT. AUTOMÁTICO IV
In = 160 A
Ireg = 160 A
RELE Y TRANSF.
DIF = 30 mA, AC

INT. AUTOMÁTICO IV
In = 160 A
Ireg = 160 A
RELE Y TRANSF.
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INT. AUTOMÁTICO IV
In = 160 A
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RELE Y TRANSF.
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C.T. PROYECTADO
OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO
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AGRUPACIÓN
SERVICIOS AUXILIARES

C.T. EXISTENTE
NO OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO

CUADRO GENERAL DE B.T.
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