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10.1



3G

(En Apoyo nº 2)

MTX-ROUTER-TITAN II-S
IoT router
LTE/4G/3G/GSM/GPRS industrial

POWER LINK C+
Concentrador Zigbee

POWER LOGIC TM
PowerTag R 3P/3P+N
A9MEM159

EMS 100TL

3 Toroides
3 F+N

RS 485 Ethernet

LIMT. SOBRETENSIÓN
Up = 1,2 kV
Imax = 40 kA

INT. AUTOMÁTICO IV
In = 160 A
Ireg = 160 A
RELE Y TRANSF.
DIF = 30 mA, AC

INT. AUTOMÁTICO IV
In = 160 A
Ireg = 160 A
RELE Y TRANSF.
DIF = 30 mA, AC

INT. AUTOMÁTICO IV
In = 160 A
Ireg = 160 A
RELE Y TRANSF.
DIF = 30 mA, AC

INT. AUTOMÁTICO IV
In = 160 A
Ireg = 160 A
RELE Y TRANSF.
DIF = 30 mA, AC

INVERSOR Nº 2
AGRUPACIÓN 2
208 uds. MÓDULOS 545 Wp

INVERSOR Nº 3
AGRUPACIÓN 3
192 uds. MÓDULOS 545 Wp

INVERSOR Nº 4
AGRUPACIÓN 4
192 uds. MÓDULOS 545 Wp

PROTECCIÓN POR LÍNEA
(total 13 uds)
I. SECC.
In= 16 A
2xFUSIBLES
20 A
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PROTECCIÓN POR LÍNEA
(total 12 uds)
I. SECC.
In= 16 A
2xFUSIBLES
20 A

I. SECCIONADOR
In = 630 A

4x
70

 m
m

² C
u

R
Z1

-K
(A

S)
: 0

,6
/1

 k
V

4x
70

 m
m

² C
u

R
Z1

-K
(A

S)
: 0

,6
/1

 k
V

4x
70

 m
m

² C
u

R
Z1

-K
(A

S)
: 0

,6
/1

 k
V

4x
70

 m
m

² C
u

R
Z1

-K
(A

S)
: 0

,6
/1

 k
V

Ethernet Comunicación ZIGBEE

SWITCH

Et
he

rn
et

Ethernet
Ethernet

Ethernet

SWITCH

Ethernet

Ethernet

Ethernet

VM200 AV5

ST
R

IN
G

 
1.

1

ST
R

IN
G

 
1.

13

01
02

03
04

13
14

15
16

01
02

03
04

13
14

15
16

01
02

03
04

13
14

15
16

01
02

03
04

13
14

15
16

01
02

03
04

13
14

15
16

01
02

03
04

13
14

15
16

01
02

03
04

13
14

15
16

01
02

03
04

13
14

15
16

ST
R

IN
G

 
2.

1

ST
R

IN
G

 
2.

13

ST
R

IN
G

 
3.

1

ST
R

IN
G

 
3.

12

ST
R

IN
G

 
4.

1

ST
R

IN
G

 
4.

12

G
EN

ER
AD

O
R

 
FO

TO
VO

LT
AI

C
O

 
AG

R
U

PA
C

IÓ
N

 1

G
EN

ER
AD

O
R

 
FO

TO
VO

LT
AI

C
O

 
AG

R
U

PA
C

IÓ
N

 2

G
EN

ER
AD

O
R

 
FO

TO
VO

LT
AI

C
O

 
AG

R
U

PA
C

IÓ
N

 3

G
EN

ER
AD

O
R

 
FO

TO
VO

LT
AI

C
O

 
AG

R
U

PA
C

IÓ
N

 4

INVERSOR Nº 1
AGRUPACIÓN 1
208 uds. MÓDULOS 545 Wp

AGRUPACIÓN
SERVICIOS AUXILIARES
(VER ESQ. UNIF. GRAL.

DE POTENCIA)

CAJA DE PROTECCIONES
EN C.A. (BAJA TENSIÓN)

TRANSFORMADOR

400 V / 25 kV
1.000 kVA
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VPAT DE SERVICIO

C.T. PROYECTADO
OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO

CORRIENTE
ALTERNA (A.T.)

CELDAS DE A.T.
CORRIENTE

ALTERNA (A.T.)
SUBTERRÁNEO

CORRIENTE
ALTERNA (A.T.)

AÉREO (8 APOYOS)

CORRIENTE
ALTERNA (A.T.)
SUBTERRÁNEO

CGM3-M
MEDIDA

CGM3-P
PROT.
TRAFO

CGM3-I
INT.

SECC. RHZ1 - 18/30
3x240 mm² Al

RHZ1 - 18/30
3x240 mm² Al

LA-56

RHZ1 - 18/30
3x240 mm² Al

Apoyo
01

Apoyo
08

ANTENA

C.T. EXISTENTE
NO OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO

(En fachada de C.T.)
ANTENA

CUADRO GENERAL DE B.T.
EXISTENTE

LÍNEAS EXISTENTES DE ALIMENTACIÓN A BOMBAS

AGRUPACIÓN
SERVICIOS AUXILIARES
(VER ESQ. UNIF. GRAL.

DE POTENCIA)

S/E ESQUEMA CONEXIONES INYECCIÓN CERO Y 
COMUNICACIONES
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